
ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ 
об устранении нарушений противопожарного режима 

25.01.2016г. вручено директору ГБОУ школа № 345 , расположенного по адресу: 
бульвар Красных Зорь, д.6, кор.2. Лит А 

Лазареву А.И.
(должность, ф.и.о. должностного учреждения,

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» предлагаем устранить следующие нарушения требований 
пожарной безопасности:

№ п/п нарушения, основание срок исполнения оящ гка об 
исполнешш

1. Йе предоставлена документация, 
отражающая показатели пожарной 
опасности подтверждающие возможность 
применения материалов для отделки стен на 
путях эвакуации (тамбур перед входом в 
спортивный зал на1 -ом этаже).
Основание: Федеральный закон Российской 1 
Федераций Si 22.07.2008г. № 123-Ф3 
Л1 ехнический регламент о требованиях 
пожарной; без&пасноцр» ч. 1 ст. 1, %. 1 ff ji, > 
ст. 134 табл. 28., чь4 ст. 145, ч.7 ей 146, ч.11 
ст.13.

10.013017г.

2, Не предоставлена документация, 1 
отражающие показатели пожарной 
опасности подтверждающие возможность 
применений материалов для отделки стен на 
путях эвакуации (коридор перед тдппта в 
спортивный зал на!-ом этаже).
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от- 22.07.2008г. № 123-ФЭ 
^Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности^! чЛ qfjf, щ, |  ш#,.- 
ст. 134 табд, 28, ч.4 ст.145, ч.7 ет.146* ч.П 
ет.13.

10.01,2017г.

3. Не предоставлена документация* 
отражающая показатели пожарной; 
опасности подтверждающие возможность 
применения материалов для отделки стен на 
аргях Эвакуации '^дтягж и ведущая ш  
мужской раздевалки).
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЭ 
HfllHEKMflHft регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 4.1 ст.1, ч. I  etbS* 
ст. 134 табл. 28, щ4 Ж7 стЛ46, чЛ 1

10.01.2017г.

4. Не предоставлена докршвтациЯ| 
отражающая ОВНЕМВОВВЕ ножарной 
опасности подтверждающие возможность

10.01.201 Ш



применения материалов для отделки пола на 
путях эвакуации (ступени лестницы выхода 
из мужской раздевалки).
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, 
ст. 134 табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст. 146, ч.11 
ст.13.

5. Не предоставлена документация, 
отражающая показатели пожарной 
опасности подтверждающие возможность 
применения материалов для отделки стен на 
путях эвакуации (лестница из женской 
раздевалки).
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, 
ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 
ст.13.

10.01.2017г.

6. Не предоставлена документация, 
отражающая показатели пожарной 
опасности подтверждающие возможность 
применения материалов для отделки пола на 
путях эвакуации (ступени лестницы выхода 
из женской раздевалки).
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, 
ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч. 11 
ст.13.

10.01.2017г.

7. Не предоставлена документация, 
отражающая показатели пожарной 
опасности подтверждающие возможность 
применения материалов для отделки пола на 
путях эвакуации (ступени (марши) 
лестничной клетки ведущие в тренажерный 
зал).
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, 
ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, 4.11 
ст.13.

10.01.2017г.

8. Не предоставлена документация, 
отражающая показатели пожарной 
опасности подтверждающие возможность 
применения материалов для отделки стен на 
путях эвакуации (лестничная клетка в 
тренажерный зал).
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЭ

10.01.2017г.



«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 4.1 ст.1, ч. 1 ст.6, 
ст. 134 табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст.146, ч.И 
ст.13.

9. Не предоставлена документация, 
отражающая показатели пожарной 
опасности подтверждающие возможность 
применения материалов для отделки пола на 
путях эвакуации (площадка лестничной 
клетки перед тренажерным залом). 
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, 
ст. 134 табл. 28, ч.4 ст. 145, ч.7 ст. 146, ч. 11 
ст.13.

10.01.2017г.

10. Не предоставлена документация, 
отражающая показатели пожарной 
опасности подтверждающие возможность 
применения материалов для отделки стен на 
путях эвакуации (коридор 3-го этажа 
старшей школы).
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, 
ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.И 
ст.13.

10.01.2017г.

11. Не предоставлена документация, 
отражающая показатели пожарной 
опасности подтверждающие возможность 
применения материалов для отделки пола на 
путях эвакуации (ступени главной 
лестничной клетки).
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, 
ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 
ст.13.

10.01.2017г.

12. Не предоставлена документация, 
отражающая показатели пожарной 
опасности подтверждающие возможность 
применения материалов для отделки стен на 
путях эвакуации (частично коридор 1-го 
этажа начальной школы).
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07,2008г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, 
ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч. 11 
ст.13.

10.01.2017г.

13. Не предоставлена документация, 
отражающая показатели пожарной

10.01.2017г.



опасности подтверждающие возможность 
применения материалов для отделки стен на 
путях эвакуации (коридор 2-го этажа 
начальной школы).
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 4.1 ст.1, ч. 1 ст.6, 
ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч. 11 
ст.13.

14. Не предоставлена документация, 
отражающая показатели пожарной 
опасности подтверждающие возможность 
применения материалов для отделки стен на 
путях эвакуации (лестничная клетка 
начальной школы).
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, 
ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.И 
ст.13.

10.01.2017г.

15. Не предоставлена документация, 
отражающая показатели пожарной 
опасности подтверждающие возможность 
применения материалов для отделки пола на 
путях эвакуации (ступени (марши) 
лестничной клетки начальной школы.) 
Основание: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.07.2008г. № 123-Ф3 
«Технический- регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 4.1 ст.1, ч. 1 ст.6, 
ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.И 
ст.13.

10.01.2017г.

16. На путях эвакуации (вестибюль 
центрального входа) установлены устройства 
препятствующие свободной эвакуации 
людей.
Основание: ППР в РФ п.36 (а).

10.01.2017г.

17. Использование временной электропроводки 
в архиве библиотеки.
Основание: ППР в РФ п.42 (з).

08.02.2016г.

18. Размещение у электрощита сгораемых 
материалов (книги).
Основание: ППР в РФ п.42 (ж).

05.02.2016г.

Инструктор противопожарной профилактики 
пожарной части (профилактическая) Лу
СПб ГКУ «ПСО Невского района» Н.В .Короткова


